
Norm für:

Montage von Feinfilter
Thal in der Netzwasserzuleitung

Detail

Hauseinführung, Rückschlagventil und Feinfilter

Wasserzähler ohne Umgehung Wasserzähler mit Umgehung
(Nur mit Bewilligung der Wasserversorgung)

Legende:

Schrägsitzventil ohne Entleerung 

Wasserzähler (Lieferung, Dimensionierung WV Thal) 

Mechanischer Feinfilter rückspülbar, Betriebsdruck 16bar 

Rückschlagventil (mit Prüf- und Entleerstopfen) 

Ausgleichsverschraubung zu Wasserzähler (ab DN 32) 

Druckreduzierventil 

Wasserversorgung
Nr. 83.11/1

Es dürfen nur SVGW zugelassene Armaturen verwendet werden! 
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